Jednostka zewnetrzna klimatyzatora

typ RX60KV1B

wymiary: HXSxG: 735x870x320mm

cigzar 42 kg

zasilanie elektr. N=50Hz/220-240V/20A
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Jednostka zewnetrzna klimatyzatora
typ RX60KV1B

wymiary: HXxSxG: 735x870x320mm
ciezar 42 kg

zasilanie elektr. N=50Hz/220-240V/20A
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\53\"0 - Wypust kablowy 3-fazowy

- Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC

- Gniazdo wtyczkowe podwadjne typu DATA 2x 2P+Z, pit,
16A, 250V:AC

- Gniazd wtyczkowe podwadjne 2x 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC
(dwa gniazda pojedyncze, w ramce podwdjnej)

- Wypust kablowy, 1-fazowy
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Okap kuchenny 230V, P-100 W

opracowania

Zakres

- Kuchenka elektryczna 400V, P- 12,0 kW
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT "
OBIEKT ZAJAZD STRZELECKI ’
STRZELCE OPOLSKIE UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 10
PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY - Il ETAP i
PRZEBUDOWA SKRZYDEA POENOCNEGO - INST. ELEKTRYCZNE i TELETECHN.
TEMAT RZUT PARTERU. 175
RYSUNKU PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY.
PROJEKTOWAL mgr inz. Btazej Miguta SLK/2264/POOE/08 | 12.2015
SPRAWDZIL mgr inz. Szymon Skrobol SLK/3438/POOE/10 | 12.2015
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